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OCENA ZBIORCZA ROCZNA JAKOSCI WODY NA PEYWALNI
(PLYWALNIA MIEJSKA im. PAWEA BACZYNSKIEGO W WABRZEZNIE, UL. MATEJKI 2a )

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z péia. zm.), § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiadaé woda na, ptywalniach
(Dz. U. 22015r., poz. 2016) oraz po przeanalizowaniu: T S
- parametréw jakosci wody na plywalni ocenionych:ha podstawie wymagan, o ktérych mowa w § 3 ust.
-1 w /w rozporzadzenia w sprawie wymagarn jakim poswinna-odpowiadad woda na ptywalniach; -

- wynikéw badaf wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia;: '

- zakresu 1 czgstotliwosei wykonywania badafi wody - przez zarzadzajacego plywalnia oraz
zastosowanych metod referencyjnych analiz; : '

- wynikéw badan wody na plywalni wykonanych przez Panstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w WabrzeZnie przed wydaniem oceny,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wabrzeznie

stwierdza przydatnosé wody do kapieli na terenie Plywalni Miejskiej im. Pawla Baczynskiego
w Wabrzeinie, ul. Matejki 2a, woda spelia wymagania fizykochemiczne i mikrobiologiczne
okreslone w zalacznikach nr 1 i 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnja 9 listopada 2015r.
W sprawie wymagan jakim powinna odpowiadaé:woda na plywalniach (Dz. U. z 2015r.,

poz. 2016) : :

Ocena  zbiorcza roczna plywalni obgjmowala wymagania, o ktérych mowa
W § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan jakim powinna
odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2015r, poz. 2016). Zakres badanych parametréw
obejmowal: Escherichia coli, Pseudomonas acruginosa, ogélna liczba mikroorganizméw w 36°C po
48 godz., Legionella, potencjat redox, pH, chlor wolny, metnosé, chlor zwiazany, chloroform, £ THM,
azotany, utlenialnosé. -
Czgstotliwos¢  pobierania probek wody doprowadzanej do plywalni, wprowadzanej do niecki
basenowej, w nieckach basenowych oraz z natryskéw prowadzona byla przez zarzadzajacego
plywalnig zgodnie z zatacznikiem nr 3 w/w rozporzadzenia.
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Zgodnie z § 3 wyzej cytowanego rozporzadzenia zarzadzajacy plywalnig na podstawie biezace;
obserwacji dokumentowat spostrzezenia oraz podejmowat czynnosei w celu zapewnienia odpowiedniej
jakosci wody w nieckach basenowych. Ponadto dokumentowat nadzor pracy urzadzen oraz rejestrowat
wyniki pomiaru jakesei wody na plywalni.
Badania jakosci wody z plywalni przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonane byly
w Sekeji Badan Srodowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Toruniu.
W ramach kontroli wewngtrznej pobdr préb oraz badanie wody na ptywalni wykonywane byly na
zlecenie zarzadzajacego plywalnia przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociagow
i Oczyszozalni Spétka z 0.0. w Grudziadzu. : :
Na podstawie przeprowadzonych badati laboratoryjnych probek wody pobranych z w/w plywalni
w ramach kontroli wewnetrznej oraz w ramach nadzoru sanitarnego stwierdzono przekroczenia
dopuszczalnej wartosci parametru chloroformu w wodzie wprowadzanej do niecek basenowych
z systemu cyrkulacji oraz w nieckach basenowych, w zakresie 0,06 mg/l — 0,071 mg/l. Przekroczenia
parametru chloroformu dotyczyly probek wody :pobranych w dniu 15.05.2018r. w tamach nadzoru
sanitarnego. Podjgte dziatania naprawcze przez zarzadzajacego plywalnia i powtdrne badania w ramach
kontroli wewngtrznej nie potwierdzily przekroczefl pOWYyZszego parametru,
Stwierdzone przekroczenia parametru chloroformu nie stanowia zagrozenia dla oséb kapigcych sie,
wskazuja jednak na potrzebg wyregulowania proceséw uzdatniania.
Jakos¢ cieplej wody uzytkowej w natryskach -w badanym zakresie Legionella sp. odpowiadala
wymaganiom zal. | rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagari,
jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. poz. 2016).

W zwigzku z powyiszym, przeprowadzgna zbiorcza ocena jako$ci wody na plywalni przy
Plywalni Miejskiej im. Pawla Baczyhskiego w Wabrzeinie, ul. Matejki 20 potwierdza,
ze uzytkownicy plywalni korzystali z wody przydatnej do kapieli. :
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